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SANITARNA WODOCIĄGOWA

Sprawdził                            Nr uprawnień                   

ZYGMUNT  CHOCHOŁOWSKI   75-814 KOSZALIN   ul. Szeroka 26/3

Projekt zagospodarowania terenu sieci wododociągowej  1:1000

techn. Zygmunt
      Chochołowski

Podpis Podpis

OBIEKT        Sieć wodociągowa  rozdzielcza

INWESTOR  Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
ADRES            Teren pod zabudowę mieszkaniową w m. Kleszczyna, gm. Złotów, dz. nr 1, 220, 224

S mgr inż. Marek
Szwalgun

WKP/0353/POOS/12
w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych
(WKP/IS/0067/13)

GT-V-63/77
w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych

(ZOIIB-ZAP/IS/2644/01)

PROJ.  RUROCIĄG SIECI  WODOCIĄGOWEJ, PE90, L=4m + PE110, L=631m

LEGENDA
ISTN. RUROCIĄG SIECI  WODOCIĄGOWEJ  DN110

Z1 -
PUNKT  WŁĄCZENIA PROJ. RUROCIĄGU  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

Z3 PROJ.  ZASUWY NA SIECI  WODOCIĄGOWEJ - DN100 szt.1, DN80 szt.2,

HPn1 80 PROJ.  HYDRANT NADZIEMNY NA SIECI  WODOCIĄGOWEJ -   SZT.2
TR1-3 PROJ.  TRÓJNIK  -   SZT. 3

w110

BLOK OPOROWY  -   SZT. 6

OGÓŁEM : L= 635m
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